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Sprawozdanie z badań 
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, PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. 
Strona 1 / 2 

ul. Fabryczna 5 
63·300 Pleszew 

LABORATORIUM PK F -12/POL-14 
Zielona Łąka 14 a 

63·300 Pleszew 

Egzemplarz nr 1/2 
Sprawozdanie z badań nr 8-1 z dnia 19.01.2021 

Nr protokołu I data: 19/2021 z 11 .01.2021 Rodzaj I stan próbki: woda do spożycia/ pozy!. 

Data zlecenia: 11.01.2021 Zlecenie nr: 9/2021 

Data pobrania: 11.01 .2021 Data przyjęcia do badań : 11.01 .2021 

Data rozpoczęcia badań : 11.01.2021 Data zakończenia badań: 14.01.2021 

Adres Klienta: Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 17 63·308 Gizalki 

·- -
Miej sce pobrania : 

Wodoci119 publiczny Gizalki 
1211 

Procedury pobrania: 
PIHSO 5667•5:2017-10 A 
PN·EN ISO mn:2007 A 

Warunki środowiskowe 

przy pobieraniu próbek . 
(terno. ooadv. sfońcel: 

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji. 

Metody akredytowane zosta ły oznaczone literą A. Nr certyfikatu akredytacji: AB 1104. 

Wyniki badań : 

Nr oróbkl/Wvnik 

Lp Nazwa parametru Jim 21 
War1ość normafywna1 

1 Baron mg/I 17±5' 
MceF,tovnlM prnz k.cnswwnta I bez 

~r,i.dlcw)'dlvrhn
3 

2 Mątnojć NTU" 0,45±0,09' 
Akcts;tcMa L"Ll pntz~I~ 

nJ~,,rJi ZJnan. l&ltcłh)' 

?alttes"'31toiddo10 

3 
... 6,5•9,5 

pH . 7,4±0,1' 

4 Przawodnojć aloktryc2na wlałciwa1 µS/cm 626 :9· 2500 

w25'C 

5 Jon amonowy mg/I <0,06 0,50 

6 Azotany mg/I 1.20 ±0,22' 
50 

7 Azotyny mg/I 0,016 ± 0,003' 
0,5 

8 Zapach' TON AkcepL (<2) 
>.k=ef!Q'.'tałTy pt?OZ k.on1amnt.. I bu 

I\UpnMl7łrrch zm:an 

9 Smak TFN Akcopt. (<2) 
~ll'ty przukons1mcnta l bcz: 

d t p,ni:Sbh')'dl :man 

10 
Liczba bakterii j1kJ 100ml o o 

grupy coll 

11 
Liczba bakteńl jlkJ 100ml o o 

Eschorichla call 

12 Liczba antorokoków kałowych j1kJ 100ml o o 

13 
Ogólna liczba mikroorganizmów j1kJI ml 

86 Bn nleprnńdlowyeh zmbn'•-

w 22±2° C DO 72 aodz. 135;2121· 

. . 
1-Rozporządzerue M1mslra ZdrOW1a z dn. 7 grudnia 2011,. ,w spraw,e Jakości wody przoznaczonaj do spotycia przez ludu (Dz.U. z 2017, poz.2294) 

2· korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperalury 

3- Poi.sana wartołó lego pcramelR, w wodz:Jo w knnfo t cnsumenla - do 15 mg PUi 

Zapach: zapach określany w temp. 23'C ±2' C; 

• - N iepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewności pomiaru wliczono niepe'MlOść pobrania próbek 

••. 1NTU = 1FNU 
"•· Stężenie jonów wodoru 
" "•Zaleca sit, aby ogólna liczba nikroorganizmów nie przekraczała 100,W 1mlw wodde wpn,wadzonoj do sled wodoci~gow•J 1200 jW1ml w kranie koruumenla 

Znak,<" - poniżej granicy oznaC2llnla ilościoł,ego 

PC 
POLSlll CfhtRUJ,I 

Ar:AEGYfACJI 

■ AB 1104 

Metoda badawcza 

PN•EN ISO 7887:2012 
Meloda C +Ap1:2015.QB 

PN•EN ISO 7027-1:2018-09 

PN•EN ISO 10523:2012 

PN-EN 27888:1999 A 

PN•ISO 7150•1:2002 A 

PN-82/C-04576/08 A 

PN ISO 26777:1999 A 

PN·EN 1622:2006 A 

PN•EN 1622:2006 A 

PN•Etł ISO 9306-1:2014-12 

A 

A 

A 

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-0t 

PN-EN ISO 9306-1:2014-12 
PN•EN ISO 9J<Ja.1:2014-12 / "1:2017-0t 

PN•EN ISO 7899-2:2004-12 A 

PN-EN ISO 6222.2004 A 

Temperatura próblci przy pomiarze pH: 21-13,4'C 
UWAGI: ••.• pozytywna ocena transportu próbek .•• Próbkobiorca: Juslyna Sottysiak- certyfikat WSSE z dn. 17.04.2008 ......... .. Zalwierdzenio paramolrów i melod badawczych przez PPIS w Pleszowio-

decyzja ON.HK903.1.47.2020 z 21.08.2020 ......................... .............. .. .. ....................................... ----

Cel badania: 
WynlkJ przeznaczono do v,ykol'Z)'51anla w ob-surze regulowanym prawni o. 

Klk!nl zasia ł poinformowany o PfZ)'datnoścl v,yntków bad.ani:, do słvwłudze nfa zgOdno!el w otnz.arzo regufo\"rlnym prawnie. 

Klien! wyraził zgod4 na zastosowano mdod'y b:ld1wc:a . 

Dala sporządzenia sprawozdania: 19.01.2021 
Oświ;dc:zenia: 

Wyniki badania odnoszą s~ wyl~c:znl• do badanej próbki. 

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nlo mote być powtolano Inaczej Jak 1ylko w calo!d. Laboralolium nie ponosi odpov.iodzialnold za pobranie, transpo,1, molodę pobn1nlo I czy,lolć po)emnlkćw 

w przypadku próbki pobłaranoj przez Kllenla. 
Klient ma prawo do zlot.ni• skargi w ci~gu 14 dni od dały olrzymanla sprawozdania. 

Sprav,~danle auloryzowet 

./<Onl,c llfl"'IVOzdada. 

A 

A . 


